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Protokol o zkousce ¢. 39033/2026
Pitnd voda

Zakaznik: YOUR PARTNER s.r.o.
U Uranie 27
170 00 Praha 7

Vzorek Cislo
Objednavka cCislo

Termin odbéru od - do”

Misto odbéru *

Nazev vzorku *

Matrice

Upfesnéni matrice
Odbér

ZpUsob odbéru
Atributy vzorku

Datum pfijmu

Analyzy zahajeny dne
Analyzy ukonceny dne

: 39033

1 2026/04/27

1 27.4.2026 , -

: Dolni Slovénice, chata ¢.e. 67
. UzZitkova voda

: Pitna voda

: pitna voda - maly nedezinfikovany zdroj do 5m3/den (vrt, studna a pod.)
. zakaznik neuved|

: zékaznik neuved|

: Studna soukroma

1 27.4.2026 11:45

1 27.4.2026

- 30.4.2026

Rozsah udélené akreditace:

Chemické, fyzikalni, mikrobiologické analyzy vod, potravin, lihovin, peloid(, biologickych material(i, odpad(, azbestu, ovzdusi,
senzorické analyzy vod a potravin, odbéry vzorkd, analyzy vyluhd, pevnych materiall a stérd, testy toxicity, méfeni faktord
prostiedi, kontrola sterilizatord a dezinfekénich prostfedka.

Prohlaseni laboratore:

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzork(, které byly
predmétem zkouseni. Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorkl, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.
Laboratof nenese odpovédnost za spravnost Gdaji dodanych zakaznikem a vztahujicich se ke vzorku ((idaje oznaceny "Z").

V pfipadé pfijmu zkuSebni poloZzky vykazujici odchylky od stanovenych podminek nebo dodani dat zdkaznikem mohou byt nékteré
vysledky analyz ovlivnény, za coz laboratof nenese odpovédnost.

Laboratof na pozadani poskytne Gdaje o pouzitych metodach a souvisejicich pfedpisech.

SR L/

Schvalil: Bednéafova Radka, Ing.

vedouci oddéleni biologickych analyz
Ceské Budgjovice, L. B. Schneidera 32  E-mail: radka.bednarova@zuusti.cz—mobil: 606 748 716

Datum vystaveni protokolu: 30.4.2026
Protokol vyhotovil: Mitkova Michala, Ing. E-mail: michala.mickova@zuusti.cz mobil: 606 713 013
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Vysledky zkouSek - chemicka vySetfeni

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkouSky | Prac. | Ozn.
amonné ionty 0,12 mg/l 20 % max. 0,50 mg/l MH | SOP 071 &ast B P12 | A
celkovy organicky uhlik (TOC) 2,4 mg/l 15 % max. 5,0 mg/l MH SOP 307 P12 | A
dusi¢nany <4.0 mg/| - max. 50 mg/| NMH | SOP 071 ¢ast A P12 A
dusitany <0,02 mg/l - max. 0,50 mg/l NMH SOP 071 ¢ast A P12 A
Mn (mangan) 0,032 mg/l 20 % max. 0,050 mg/l MH | SOP 201.01 gastA| P12 | A
pH 10.8 ! 0,2 6,5-95 MH SOP 033 P12 | A
Ca + Mg (tvrdost) * 0,024 mmol/l 15 % 2,0-3,5mmol/l DH | SOP 201.01 ¢astA| P12 A
Fe (zelezo) 0,27 ! mg/l 20 % max. 0,20 mg/l MH | SOP 201.01 ¢astA| P12 A

* Pro pfepocet na °dH (stupen némecky) je potfeba hodnotu tvrdosti vody v mmol/l vynasobit Cislem 5,6.

Vysledky zkouSek - mikrobiologicka vySetfeni

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkouSky | Prac. | Ozn.
intestinalni enterokoky 0 KTJ/100 ml max. 0 KTJ/100 mI NMH SOP 906 P10 | A
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml max. 0 KTJ/100 ml NMH SOP 900 P10 | A

Vyrok o shodé:

Vzorek v limitovanych ukazatelich vyhovuje prislusné legislativé (zdroji
oznacéenou symbolem , !

Doporucené hodnoty (typ DH) a mezni hodnoty (typ MH*) nejsou pfedmétem vyroku o shodé.
Hodnoty oznacené symbolem ,!“ jsou mimo limit stanoveny platnou legislativou v téchto ukazatelich:

Fe (Zelezo), pH

Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodé): Vyhlaska €. 252/2004 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisl, pfiloha ¢. 1
Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost
a rozsah kontroly pitné vody (vyrok o shodé proveden bez zohlednéni nejistoty).

Vysvétlivky a zkratky: A - metoda v rozsahu akreditace
< - pod mezi stanovitelnosti (MS) pouZzité metody, SOP - standardni operani postup,
Ozn.- informace o zkouSce, oznaceni zkousky z hlediska rozsahu akreditace pouZzité metody,
ZU - Zdrav.Ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - externi dodavatel, Z - uved| zakaznik,
Prac.- misto provedeni zkousky nebo pracovisté vzorkafe u zkousky provedené na misté odbéru
NMH - nejvy$si mezni hodnota, MH - hodnocena mezni hodnota,

DH - doporuc¢ena hodnota (minimalni Zadouci, optimalni rozmezi), MH* - nehodnocena mezni hodnota

KTJ - kolonie tvofici jednotka
I - hodnoty ukazatelli oznagené vykii¢nikem jsou mimo limit stanoveny platnou legislativou.

Nejistota: Uvedena nejistota nezahrnuje prispévek nejistoty vyplyvajici z odbéru vzorkd a nevztahuje se na vysledky pod mezi
stanovitelnosti. Uvedena nejistota je soucinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni
odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95 %. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méreni vyjadfena jako pfiblizné 95%
konfiden¢ni mez (interval spolehlivosti) vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravneéni laboratofe: Laboratof ma pfiznan flexibilni rozsah akreditace (laboratof miize modifikovat své metody zkouseni,
roz§ifovat rozsah zkou$enych parametri a/nebo aplikovat zkousku na jiny pfedmét akreditace za predpokladu, Ze princip méreni
z(stava zachovan).

Prehled zkuSebnich metod:

SOP 033 (CSN I1SO 10523)

SOP 071 ¢ast A (navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN 1SO 15923-1)

SOP 071 ¢ast B (navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN 1SO 15923-1)

SOP 201.01 &astA  (CSN EN ISO 11885, CSN EN ISO 15587-1, CSN EN ISO 15587-2, CSN EN 12457-4)

SOP 307 (CSN EN 1484; Pitter P.: Hydrochemie. SNTL, Praha 1990. Str. 336.; Cesky lékopis 2023, ¢l. 6.0:2244)
SOP 900 (CSN EN ISO 9308-1)

SOP 906 (ESN EN I1SO 7899-2)

Prehled pracovist’ (P, Prac. - pracovisté) :
P12 - Pracovisté P12 FrantiSka Kloze 2316, 272 01 Kladno
P10 - Pracovi§té P10 L. B.Schneidera 32, 370 01 Ceské Budgjovice
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Stanovisko a interpretace k nevyhovujicim chemickym ukazatel&im

Zelezo (Fe): Je b&Znou sougasti prirodnich vod a jeho mnozstvi miize zvySovat i koroze potrubi. Pfitomnost zp(isobuje zakal

a barvu vody (Zlutorezavy "zékal") a ve vySSich koncentracich hofkou sviravou chut. V pfipadech, kdy vy3Si hodnoty Zeleza

ve zdroji surové vody jsou zplsobeny geologickym podloZim , se hodnoty Zeleza az do 0,5 mg/l povaZuji za vyhovujici poZzadavkim
této vyhlasky za predpokladu, Ze nedochazi k nezadoucimu ovlivnéni organoleptickych vlastnosti vody (chuti, vzhledu, pachu vody),

a to ani formou ob&asného viditelného zakalu.

Opatieni: Vyrazné piekroené hodnoty mize fesit jen specializovana firma. Koncentrace az do cca 2 mg/l neni zdravotnim rizikem.
pH: Ciselné vyjadFeni stupn& kyselosti nebo zasaditosti vody. Niz&i hodnota pH je charakteristicka pro mé&kkou (mélo mineralizovanou)
vodu a byva spojena s agresivitou vody a korozi kov(. U vod s pfirozené niz§im pH se hodnoty pH, 6,0 - 6,5 povaZuji za spliiujici
pozadavky této vyhlasky za predpokladu, Ze voda neplsobi agresivné vi&i materialim rozvodného systému.

(Voda mé neutrélni reakci pfi pH = 7, kyselou pfi pH nizSim nez 7 a zasaditou pfi pH vy38im neZ 7. Optimalni je rozmezi cca 6 az 8.)

Dalsi informace k chemickym ukazatellim

Ukazatel tvrdosti vody Hodnota Jednotka Doporu¢ena hodnota

Ca + Mg (tvrdost) 0,024 mmol/l 20-35
Tvrdost vody (suma vapniku a horciku): Jde o prvky ve vodé ze zdravotniho hlediska Zadouci a proto je stanoveno v pitné
vodé doporucené (ne limitni) rozmezi koncentraci. Pro ¢lovéka nejsou vysSi hodnoty ze zdravotniho hlediska nebezpecné.
Vysoka tvrdost oviem pusobi problémy u domacich spotiebicd, kde se vy3i hodnoty negativné projevi tvorbou vodniho kamene,
mize také vytvaret nepiijemné skvrny na povrchu kavy nebo ¢aje (neni zdravotn& zavadné). Niz&i hodnota neZ je doporuéena nema

okamzity vliv na organismus a da se nahradit pfijmem t&chto prvkd z jinych zdrojd.

Poznamka: Mnozstvi rliznych $kodlivin odhalenych v pitné vodé zavisi na pouzitém rozsahu rozboru pitné vody.

Informativni rozbor nedava uceleny obrazek o vSech moznych Skodlivindch. Je omezen na jednodussi stanoveni, ktera maji dat
zékladni informaci o kvalité vody.

Kraceny rozbor obsahuije vice ukazatel( neZ informativni rozbor dle Vyhlasky €. 252/2004 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist

a poskytuje tak lepsi informaci o kvalité vody.

Uplny rozbor zahrnuje jesté vice limitovanych ukazatelli a dava kompletn&jsi obraz o kvalit& vody. Pro vefejné zasobovani je tfeba
provadét analyzu v rozsahu Uplného rozboru dle Vyhlasky ¢. 252/2004 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisd.

Pesticidni latky se stanovuji na zakladé zadosti zdkaznika nad ramec Uplného rozboru pfi podezieni na mistni kontaminaci vody.
Radiologicky rozbor je povinny pro dodavatele vody a vychazi z jiné legislativy (Zakon €. 263/2016 Sb., atomovy zakon a Vyhlaska

€.422/2016 Sb., o radia¢ni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje)

Upozornéni:  Vyrok o shodé v protokolu o zkouSce nenahrazuje rozhodnuti nebo schvaleni organem ochrany
verejného zdravi.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkouSce
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